}?eferensnr: OVK BRF Hektografen 2 A
{Plats f8r stamgpel
Besiktningsprotokoll
Funktionskontrall av ventilationssystem {OVI) enligt
PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 201 1:338},
OVK (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7),
FastighetiByggnad
Fastighetsheteckning Adress
Heldografen 3 Duvedsv 1-7, Hirjedalsv 39-41
Byggnadsnamn Byggnadsnr BRA Antal LGH Antal LOK
Hektografen 3 78 10
Byggnadsigare Adress Postnr Ort
BRF Hektografen 2 Duvedsv 1-17, Hirjedalsv 39-41 162 65 | Villingby
OVK-ansvarig Telefonnr E-post
Peter Jaczewski 0733224900 peter(@;jsbklimatservice.se
Ingar samtliga ventilationssystem i denna besiktning: Ja
Alimant omddme/Kommentarer
Fem flerbostadshus med 78 légenheter och 10 lokaler. Anliggningen har mekanisk ventilation med tilluft via spaltventiler.
Besiktningsutlatande ( + sammanstilining av system inom byggnaden)
Systemnr Ees;i;:r;;sgs- Eeﬁiﬁ;é:gs' Befiﬁ%é;gs- Rﬁ::‘g:z;ﬁe Verksamhet Byggnorm
FF

Hirjedalsgat 2 2019-06-03 | Godkind 2025-06-03 | Bostider

an 39

FF

Hirjedalsgal 2 2019-06-03 | Godkiand 2025-06-03 {Bostider

an 4l

FFO1 2 2019-06-03 | Godkind 2025-06-03 | Bostider & lokaler

FFO2 2 2019-06-03 | Godkind 2025-06-03 |Bostider & lokaler

FFG3 2 20619-06-03 | Godkénd 2025-06-03 |Bostider & lokaler

FFQ4 2 2019-06-03 Godkind 2025-06-03 |Bostider & lokaler

FFO5 2 2019-06-03 | Godkind 2025-06-03 |Bostider
Funktionskontrollant Telefonnummer E-post
Peter Jaczewski (5381) 073-322 4500 peter{@jsbklimatservice.se
Forstag Postadress {Postnummer |Postort
J8B Klimat Service AB Rivsnisvigen 81 12570 Alvsjd
Behdrighst Giltighetstid Datum och signatur
K 2023-12-18 2019-10-07 =
Certifikatnummer Certifikatorganisation
7465 Kiwa

REQS www.regs.se | FunkiS www funkis.se
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Referensnr: OVK BRF Hektografen 2 B
Motering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighst/ByggnadiSystem

Systemnr Systemtyp |Besikiningskat. Uppdragstyp Besikiningsdatum

FF Hirjedalsgatan 39 F 2 Aterkommande 2019-06-03
Fastighetsbeteckning Byggnadsnamn Byggnadsnr Signatur

Hektografen 3 Hektografen 3

Verksamhet Adress

Bostider Hirjedalsgatan 39
Systemtilihorighet

Flakt Projekterat flbde {Uis) Uppmitt flide {iis) Pk Pa Projekterat Pk Pa Uppmitt

FF Hirjedalsgatan 39 184
Flskityp Mitmetod Drifttimmarfvecka Installationsar Mirkeffekt (KW)

F Summerat 168 2010 0,33
Placering Betidnar

TAK Bostider

Anmiérkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bér algirdas, Z = Skall atgardas.)
Position Anmirkning Utfall
1.3 Féregdende OVEK-Protokoll Féregiende protokoll ej tillgingliga vid besiktning. 0
1.4 Proj.virden/lufiflodesprotokoll Projekterade virden saknas. 0
Energibesparande forslag

REQS www.regs.se | FunkiS www.funkis.se
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Referensnr: OVK BRF Hektografen 2 B
{Motering
Protokoll OVK
Obligatorisk ventilationskontroli
Fastighet/ByggnadiSystem
Systemnr Systemtyp |Besikiningskat. Uppdragstyp |Besikiningsdatum
FF Hiirjedalsgatan 41 F 2 Aterkommande 2019-06-03
Fastighetsheteckning Byggnadsnamn Byggnadsnr Signatur .
Hektografen 3 Hektografen 3 "é}g\
Verksamhat Adress
Bostider Hirjedalsgatan 41
Systemtillhdrighet
Flakt Projekterat flbde {lis) Upnmitt flsde lis} Pk Pa Projekierat Pk Pa Uppmitt
FF Hirjedalsgatan 41 188
Flkityp Mitmetod Drifttimmarivecka Installationsar Markeffekt (kW)
F Summerat 168 1998 0.8
Placering Betjanar
TAK Bostider
Anmdrkningar (Utfall 0 = Kommentar, 1 = Bér 3tgardas, 2 = Skall Bigardas.)
Position Anmirkning Utfali
1.4 Proj.virden/luftflodesprotokoll Projekterade virden saknas. 0
1.3 Foregiende OVK-Protokoll Foregdende protokoll ¢j tillgiingliga vid besikming. g
Energibesparande forslag

REQS www.regs.se | FunkiS www.funkis.se
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Referensnr:  OVK BRF Hekiografen 2 B
{Motering
Protokoll OVK
Obligatorisk ventilationskontroll
Fastighet/ByggnadiSystem
Bystemnr Systemityp |Besikiningskat.  Uppdragstyp Besiktningsdatum
FFo1 F 2 Aterkommande 2019-06-03
Fastighetsheteckning Byggnadsnamn Byggnadsnr Signatur ,/">
Hektografen 3 Hektografen 3 '—c‘%};—»f
Verksamhet Adress
Bostiider & lokaler Duvedsviigen 11
Systemtillhorighet
Fiakt Projelkterat fléde {i/s} Uppmitt fidde {lis) Pk Pa Projekierst Pk Pa Uppmitt
FFrit 386
Fikttyp Mitmetod Drifttimmarivecka Installationsar Markeffekt (kW)
F Summerat 168 2009 0.30
Placering Betidnar
Flaktrum Bostider & lokaler
Anmarkningar (Utfall: 6 = Kommentar, 1 = Bor atgdrdas, 2 = Skaii atgardas.)
Position Anmiérkning Utfall
1.3 Foregiende OVK-Protokoll Foregiende protokoll ¢ tillgingliga vid besikining. 0
1.4 Proj.virden/luftflddesprotokoll Proj.virden/luftflédesprotokoll saknas. g
Energibesparande forslag

REGS www.regs.se | FurkiS www.funkis.se
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Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/ByggnadiSystem

Referensnr: OVK BRF Hektografen 2 B

INotering

Systemnr

FFg2

Systemtyp |Besikiningskat.

{Uppdragstyp
F 2 Aterkommande

|Besiktningsdatum
2019-06-03

Fastighetsheteckning

Hektografen 3
Verksamhet

Byggnadsnamn Byggnadsnr

Hektografen 3

Signatur

Bostider & lokaler

Adress

Duvedsvigen 13

Systemtillihdrighet

Froz

Flakttyp Mitmetnd

Placering

Flaktrum

Flakt Projeiterat fidde {iis}

F Summerat 168

Uppmaitt fidde {Us)
398
Drifttimmarivecka
2609
Betjanar

Bostader & lokaler

Pk Pz Projekterst

Instaliationsar

Pk Pa Uppmitt

Mirkeffakt (KA}
3,30

Anmirkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bor atgardas, 2 = Skall algardas.)

Position Anmirkning Utfall
1.3 Foregiende OVK -Protokoll Foregdende protokoll ¢j tillgingliga vid besikming. 0
1.4 Proj.virden/lufiflddesprotokoll Proj.virden/luftflédesprotokoll saknas. 0

Energibesparande forslag

REQS www.regs.se | FunkiS www.funkis.se

Sida:5av8




Referensnr:  OVK BRF Hektografen 2 B
Motering
Protokoll OVK
Obligatorisk ventilationskoniroff
Fastighet/ByggnadiSystem
Systemnr Systemtyp |Besikiningskat. |Uppdragstyp Besikiningsdatum
FF03 F 2 Aterkommande 2019-06-03
Fastighetsheteckning Byggnadsnamn Byggnadsny Signatur
Hektografen 3 Hektografen 3 7 =
Verksamhet Adress
Bostider & lokaler Duvedsvigen 15
Systemtilihorighet
Fiakt Projekterat fidde {Uis) UppmEit flide s} Pk Pa Projekterat Pk Pz Uppmin
FF03 388
Fiskttyp Mitmetod Drifitimmarivecka Installationsar Markeffekt (kW)
F Summerat 168 2009 3,30
Placering Beligner
Flaktrum Bostider & lokaler
Anmirkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bér tgardas, 2 = Skall igdrdas.)
Position Anmirkning Utfall
1.3 Foregiende OVK-Protokoll Foregiende protokoll ej tillgingliga vid besikiming. 0
1.4 Proj.virden/luftflddesprotokoll Proj.virden/luftflddesprotokoll saknas. 0
Energibesparande forsiag
REQS www.regs.se | FunkiS www funkis.se Sida:6avg




Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Referensnr:  OVK BRF Hekiografen 2 B

Motering

Systemnr Systemiyp |Besikiningskst. |Uppdragstyp |Besikiningsdatum
FFo4 F 2 Aterkommande 2019-06-03
Fastighetsheteckning Byggnadsnamn Byagnadsnr Signatur
Hektografen 3 Hektografen 3 — _
Verksamhet Adress
Bostider & lokaler Duvedsvigen 17
Systemtillhdrighet
Flakt Projekterat fléde {U/s) Uppmil fléde {/s) Pk Pa Projekterat Pk Pa Uppmitt
FFo4 365
Flskityp Mitmetod Drifttimmarivecka Instaliationsar Miarkeffekt (kW)
F Summerat 168 2009 0,30
Placering Betjanar
Flaktrum Bostider & lokaler

Anmarkningar {Utfall 0 = Kommentar, 1 = Bér atgardas, 2 = Skall Zigardas.)

Position

Anmdrkning Utfali
1.3 Foregiende OVK-Protokoll Foregdende protokoll ¢ tillgingliga vid besikning. 0
1.4 Proj.virden/luftflddesprotokoll Proj.virden/luftflédesprotokoll saknas. 0

Energibesparande forslag

REQS www.regs.se | FunkiS www.funkis.se

Sida: 7avg




;?eferensnf: OVK BRF Hektografen 2 B
Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontrofl

Fastighet/ByggnadiSystem

Systemnr Systemtyp |Besikiningskat, [Uppdragstyp EBesikiningsdatum

FFos F 2 Aterkommande 2019-06-03
Fastighetsheteckning Byagnadsnamn |Bvggnadsnr Signatur

Hekdtografen 3 Hektografen 3 =
Verksamhet Adress

Bostider Duvedsvigen 1-7

Systemtillhérighet

Figkt Projekterat fldde {iis) Uppmatt fléde {ls) Pk Pa Projekterat Pk Pa Uppmitt
FFg5 497

Flakityp Matmetod Drifttimmarfvecka Instaliationsar Marieffekt (kW)

F Summerat 168 1998 0,51

Placering Batidnar

TAK Bostider
Anmarkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bér digdrdas, 2 = Skall atgardas)

Position Anmirkning Utfall

1.3 Foregiende OVK -Protokoll Foregiende protokoll ¢f tillgiingliga vid besikming. 0
1.4 Proj.viirden/lufiflodesprotokoll Proj.virden/luftflodesprotokoll saknas. 0
Energibesparande forslag

REQS www.regs.se | FunkiS www.funkis.se

Sida:Bavg




INTYG

fimat Sendce AR

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900),
PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OVKAR (BFS 2012:7) har utférts i denna byggnad.

jFastighetsbeteckning Adress
Hektografen 3 Duvedsv 1-7, Hirjedalsv 39-41
Bygonadenamn Byggnadenyry  [Roferensny
Hektografen 3 OVK BRF Hektografen 2
Funktionskontrollant Faretag
Peter Jaczewski (33913 JSB Klimat Service AB
Behérighet Ovrigt
K
Systemnr 53?;:?;? g B aséakttzigs- hii;;?:giifgm Yerksamhet Byggnorm
FF
Hirjedalsg Godldind 2019-06-03 | 2025-06-03 |Bostider
atan 39
FF
Harjedalsg Godldind 2019-06-03 | 2025-06-03 |Bostider
atan 41
FFO1 Godkind 2019-06-03 | 2025-06-03 |[Bostider & lokaler
FFO2 Godkind 2019-06-03 | 2025-06-03 |Bostider & lokaler
FFO3 Godkind 2019-06-03 | 2025-06-03 |Bostider & lokaler
FFD4 Godldnd 2019-06-D3 | 2025-06-03  |Bostider & lokaler
FFO5 Godkind 2019-06-03 | 2025-06-03 |Bostider
Protokoll finns att tillg hos byggnadens Agare rigﬁaﬁif
och hos kommunens byggnadsndmnd.
Stockholms sfad ?
Tekniska Niamndhuset, Fleminggatan 4 i &:—l
Box 8314, 10420, STOCKHOLM

REQS www.regs.se | FunkiS www funkis.se Sida:Bavd



Luftfiédesprotokoll : OVK besiktning

Forklaring forkortningar

Datum: 2019-06-03 |

]

I

KF = kolfilterfldkt Luftfloden uppmatta i I/s = liter per sekund

Kontrollant : P. Jaczewski

TLV = antal spaltventiler som finns KLK = klddkammare

1

Utetemp: + 18 |

|

LGH = lagenhets nummer

Enh?t ; Mgk. Franluft Anléggning: Duvedsvéagen 11

Utsla;g: OKi godkind 1J— étgéi’rdas till nés/,ta OV‘K ‘ 2 — ej godkand

LGH UTSLAG NAMN KOK |BAD| WC | KLK |TLVREN ANM
X ok } Fardowza KF10, 16 X X 6

X ok j sérklint KF10| 15 | X X 4
X ok | Osterlund KF10| 15 X X 10

| X | ok Timonen | KF10 15 X | X 7
X ok Holmbom KF10| 15 VX X 5
X | ok Johansson | KF10 15 | X X 4

[ X | ok | Fernstrsm | KF10| 15| X | X 9 B
X | ok Gustavsson KF10| 15 X X 8
X | ok | Abdalla KF10| 15 X X 5 -
X | ok | Bredward |KF10| 15, X | X s
X WL ok Iversen KF10| 15 X X 9 B -




Luftflédesprotokoll : OVK besiktning

Forklaring forkortningar

Datum: 2019-06-03 |

,! KF = kolfilterflakt Luftfldden uppmatta il/s = liter per sekund

Kontrollant : P. Jaczewski

TLV = antal spaltventiler som finns KLK = klidkammare

Utetemp: + 18 |

; LGH = lagenhets nummer

Enhet : Mek. Franluft

ning: Duvedsvagen 11

| J
|

Anlagg
I

.

|

1-atg

Utslag: OK- godkind ardas till ndsta OVK 2 — ej godkand
LGH UTSLAG NAMN KOK BAD WC KLK TLV ANM
X ok Vega rojas KF10| 15 X X 7
|
Lokal SPF seniorerna Kokvra 10 I/s franluft 6 Monterade 3 stycken franluftsdon
Kontor 15 I/s franluft | ‘
WC 10 i/s franluft
I
Lokal Kanaans simsillskap
| | |
Tilluft via vaggventil och spaltventiler 4

Franluft kontor 15 I/s don

WC 10 I/s frénluft

Kokvra 10 I/s franluft

| |

Gemensamma utrymmen

| |

Kéllare 10 I/s franluft
T




Luftflddesprotokoll : OVK besiktning

Forklaring forkortningar

Datum: 2019-06-03

L

KF = kolfilterflakt Luftfloden uppmattail/s = liter per sekund

Kontrollant ; P. Jaczewski

TLV = antal spaltventiler som finns KLK = klddkammare

Utetemp: + 18

I I
‘ | | LGH = lagenhets nummer

Enhet : Mek. Franluft

Anlaggning: Duvedsvagen 13

| |

I R |

Utslag: OK- godkand
]

1 — atgérdas till nasta OVK 2 - ej godkind

LGH |UTSLAG NAMN KOK [BAD| WC KLK TLV ANM

X | ok Kylen KF10 15 X | 5 2 i
X ok Aydemir KF9 14 X X 1
X ok Husen KF9 | 15 X X 3
X | ok Gybick KF9 | 15 | X X 2
X ok Rustamova KF10| 15 X X 2 1 franluftsdon monterat pga trasigt don .
X ok Lundstrém KF9 | 15 X X 1
X ok Vallberg KF9 | 15 X X 3 ]
X ok Forsberg | KF10 15 X X 2 |

X ok Rannikko KF10 15 X X 2 |\
X ok Knutsson KF10 15 X X 1 B
X ok Ahmad KF9 15 X X 3




Luftflodesprotokoll : OVK besiktning Forklaring forkortningar

Datum: 2019-06-03 | T | KF = kolfilterflakt Luftfloden uppmatta i I/s = liter per sekund
Kontrollant : P. Jaczewski TLV = antal spaltventiler som finns KLK = klidkammare
Utetemp: + 18 J T ‘ LGH = lagenhets nummer

Enhet : Mek. Franluft Anlaggning: Duvedsvagen 13
| z ] *‘
| L | | |

Utsla;g: OK- godkand 1‘—- atgérdas till ndsta OVK 2 — ej godkand

LGH UTSLAG NAMN KOK BAD| WC KLK TLV ANM
X ok | Winroth KF10| 15 | X X 2

Thai massage | 1 frénluftsdon monterat samt demontering av paxflikt

Vantrum 10 I/s franluft J ‘ ‘

Massagerum 10 I/s franluft

WC 10 I/s franluft

Badrum 15 /s franluft

Kokvra 10 I/s franluft

| |

Gemensamma utrymmen

Kallare 10 I/s franluft

.

Férrad 10 I/s franluft
‘ T

| |

Misgena lokal/ldgenhet KF10 15 X X 2 2 franluftsdon och 1 vit fiastplat monterat
|
| ‘




Luftfiddesprotokoll : OVK besiktning

Forklaring forkortningar

Datum: 2019-06-03 | | |

KF = kolfilterflakt Luftfloden uppmatta il/s = liter per sekund

TLV = antal spaltventiler som finns KLK = klidkammare

Kontrollant : P. Jaczewski
Utetemp: + 18 |

LGH = lagenhets nummer

Enhet : Mek. Franluft

dsvégen 15

] | |

Anlégghing: Duve
| I

Utslag: OK- godkénd

1 — atgérdas till nista OVK

2 - ej godkand

LGH UTSLAG  NAMN KOK |BAD| WC | KLK | TLV ANM

X | ok Goldber | KF10| 15 X X 2
X | ok Broo KF10 14 @ X X 1
X | ok Grusel |KF10 15| X @ X 3 B
X ok Thaci KF10| 15 X X 2 1 franluftsdon samt fistplat monterad

[ X | ok Abedin KF10! 15 | X X 2
X | ok Eriksson | KF10 15| X | X 1 E
X ok De Geer KF9 | 15 X X 3 )
X ok Krantz KF10 15 X X 2 1 franluftsdon monterat N
X ok Rydberg KF10, 15 X X 2
X | ok Nylander | KF10| 15 | X | X 1 ) B
X ok ~ Dristig KF9 | 15 X X R




Luftflédesprotokoll : OVK besiktning Férklaring forkortningar
I I -
Datum: 2019-06-03 | | KF = kolfilterflakt Luftfloden uppmitta i I/s = liter per sekund
Kontrollant : P. Jaczewski i TLV = antal spaltventiler som finns KLK = klddkammare
Utetemp: + 18 i l ‘ LGH = ligenhets nummer
Enhet : Mek. Franluft Anlaggning: Duvedsvéagen 15
| 1 [ T ] |
Utslag: OK- godkéind 1 — atgéardas till nasta OVK 2 — ej godkand
LGH UTSLAG  NAMN KOK [BAD| WC | KIK | TLV ANM
X | ok  Andersson | KF9 15| X X 2
1
Lokal Jamel Belaila,Wc 9 I/s franluft,kok 19 I/s franluft 1 franluftsdon samt fistplat monterad

T |

Kallare 10 1/S franluft
!

| |

Férrad 10 /s franluft 1 franluftsdon monterad

|

i
Foreningslokal

|

Kontor 10 I/s franiuft

Badrum 15 /s franluft

WC 9 I/s franluft

Kokvra 10 I/s franluft




Luftflédesprotokoll : OVK besiktning Forklaring férkortningar

Datum: 2019-06-03 | KF = kolfilterflakt Luftfloden uppmatta i I/s = liter per sekund
Kontrollant : P. Jaczewski ‘ TLV = antal spaltventiler som finns KLK = klddkammare
Utetemp: + 18 ’ l ‘ LGH = lagenhets nummer

Enhet : Mek. Franluft Anlaggning: Duvedsvagen 17
| | ] |

Utslaiq: OKi- godkénd 1 — atgéardas till ndsta OVK 2 — e¢j godkand
LGH |UTSLAG NAMN KOK [BAD, WC ’ KLK TV | ANM
X ok Nordgvist KF10 15 X X 2
X ok Tyreus KF9 | 15 X X 1
X ok Ziga KF9 | 15 X X 3
X ok Lundin KF10| 15 X X 2
X ok Olivelof KF9 | 15 X X | 2
X ok Arikan KF10| 15 | X X 1
X ok Dahlifors KF10| 15 X X 3
X ok Ostbye KF9 | 15 X X 2 1 franluftsdon monterat pga trasigt don
X | ok Lauren KF10 14 | X X 2 |1franluftsdon + 1 fastplat monterad
X ok Aheinen KF10| 15 X X 1
X ok Broksch KF10| 15 X X | 3 i




Luftflédesprotokoll : OVK besiktning Férklaring forkortningar

Datum: 2019-06-03 \‘ T ’ KF = kolfilterflakt Luftfloden uppmatta i I/s = liter per sekund
Kontrollant : P. Jaczewski TLV = antal spaltventiler som finns KLK = klidkammare
Utetemp: + 18 J f ‘1 LGH = ldgenhets nummer

Enhet : Mek. Franluft Anlaggning: Duvedsvagen 17
| | [ T T ] |

Utsla;q: OK- godkand 1- étgérdas‘ till ndsta OV‘K 2 — ej godkand

LGH [UTSLAG NAMN KOK BAD‘ wcC KLK TLV ANM
X ok Lindblom KF10| 15 X X 2

Lokal Linnea Is’gren,Bad 15 /s franluft,KF 10 I/s franluft 1 spaltventil monterad samt 1 franluftsdon

Kéillarl 101/s f;énluft

\ |

| | ‘

fdkal,rum 15 I/s franluft,wc 10 I/s franluft,kék 10 I/s franluft

I




Luftflédesprotokoll : OVK besiktning

Forklaring forkortningar

Datum: 2019-06-03 | | |

KF = kolfilterflakt Luftfloden uppmattail/s = liter per sekund

|
Kontrollant : P. Jaczewski

TLV = antal spaltventiler som finns KLK = kladkammare

Utetemp: + 18 | ]

LGH = lagenhets nummer

Enhet : Mek. Franluft

svégen 3

|

— |

Anlaggning: Duved
|

1
I

i

Utslag: OK- godkind

2 - ej godkand

1 — atgédrdas till nasta OVK
I

LGH UTSLAG NAMN KOK BAD| WC | KLK TV ANM
X ok Bystrom KF10 15 9 X 3 1 frénluftsdon monterat pga trasigt don, 1 ny spaltventil monterad pga avsaknad
X ok Hassani KF9 | 15 X X 2
X ok Demir KF10| 14 9 X 4 2 nya spaltventiler monterade
X ok Eriksson KF10| 14 X X 2
X ok Nilsson KF9 | 15 9 X 4
X ok Mahjoubi KF9 | 15 X X 2




Luftflddesprotokoll : OVK besiktning

|
Forklaring forkortningar

Datum: 2019-06-03 N

KF = kolfilterflakt Luftfloden uppmitta il/s = liter per sekund

TLV = antal spaltventiler som finns KLK = klddkammare

Kontrollant : P. Jaczewski | |
Utetemp: + 18 | |

LGH = lagenhets nummer

Enhet : Mek. Franluft

nb5

[ |

Anlaggning: Duvedsvéage

1

1

Utslag: OK- godkand

! !
1 — atgéardas till ndsta OVK

2 — ej godkédnd

(

LGH UTSLAG  NAMN KOK BAD WC | KLK | TLV B ANM
X ok Wigren KF10, 14 X X 2
X ok Hallberg KF10 15 X X 2
| X | ok Karlsson KF9 | 14 | X X 2
X ok Wellroth KF9 14 X X 2 )
X ok Karman KF10 14 X X 2 1 franluftsdon monterat pga trasigt don
X | ok Wallstrém | KF10| 14 | X X 2 )

||
Elrum 10 I/s franluft




Luftflddesprotokoll : OVK besiktning

Forklaring forkortningar

Datum: 2019-06-03 | |

KF = kolfilterfldkt Luftfloden uppmatta i l/s = liter per sekund -

Kontrollant : P. Jaczewski

TLV = antal spaltventiler som finns KLK = klddkammare

|

Utetemp: + 18

LGH = lagenhets nummer

[Enhet : Mek. Franluft

Anlaggning: Duvedsvégen 7

| | [

|

\
i

UtslaQ:

OKI- godkénd 1 — atgéardas till ndsta OVK 2 — ej godkand
LGH ‘ UTSLAG NAMN KOK BAD WC KLK Tw | ANM
X ok Lundstrém KF10| 15 X X 2
X | ok Cruz Kf10 | 14 | 9 X 4 |
X ok Dackeus KF9 | 15 X X 2
X ok Sjoberg KF9 15 9 X 4 B
X ok Torabpour KF9 | 15 X X 2 1 franiuftsdon monterat pga trasigt don
X ok Toma KF10| 14 9 X 4




Luftflédesprotokoll : OVK besiktning

Forklaring forkortningar

Datum: 2019-06-03 ]

KF = kolfilterflakt Luftfléden uppmittail/s = liter per sekund

Kontrollant : P. Jaczewski

TLV = antal spaltventiler som finns KLK = klddkammare

Utetemp: + 18 ] ]

LGH = ldgenhets nummer

Enhet : Mek. Franluft

] [ ]

Anlaggning: Harjedalsgatan 39
|

Utslaé: OK- godkand

1 - atgardas till ndsta OVK

2 — e¢j godkéand

|

LGH UTSLAG NAMN KOK BAD| WC KLK ANM
X ok Kayan KF 10| 15 X X ~Eﬂspaltventiler monterade pga avsaknad
X ok Lengmo Kf10 | 15 9 X
X ok Nordblad KF10, 15 X X
X | ok Wirdi KF10| 15 10 | X B
X ok Axelsson KF10| 15 X X
[ X | ok Wikblom | KF10 15 Bad15 X




Luftfiédesprotokoll : OVK besiktning

Forklaring forkortningar

Datum: 2019-06-03 |

KF = kolfilterflakt Luftfléden uppmatta i l/s = liter per sekund

Kontrollant : P. Jaczewski

TLV = antal spaltventiler som finns KLK = klddkammare

Utetemp: + 18 ]

\LGH = ldgenhets nummer

Enhet : Mek. Franluft

an 41

-

Anlaggning: Harjedalsgat
|

Utslag: OK- godkénd

1 — atgérdas till nista OVK

2 — ej godkénd

LGH |UTSLAG NAMN KOK BAD| WC KLK TLvV ANM :
X ok Long KF10| 15 9 X 4
X ok | Friberg KF10| 15 X X 3
X ok Gabro KF10| 15 10 X 4
X | ok Price KF10| 14 | X | X 3 ]
X | ok Aktas KF10| 15 10 | X 4 B
X ok Sjodin KF 10| 15 X X 3

Undercentral 10 i/s franluft




